ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

SEGUNDA NOTA DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatério n° 0043/2021
Pregédo Eletrénico n° 0004/2021

OBJETO: Registro de Precos para aquisicdes futuras e parceladas de Materiais Elétricos
(Luminarias, Lampadas, Soquetes, Bracos, Relé, Reator, Poste, Fios e outros), destinados a
atender as demandas da lluminag&o publica do Municipio de Xanxeré.

Em atencéo ao pedido de esclarecimento efetuado por interessado, esclarecemos que:

Questionamentos:

A) O edital estd solicitando que as luminarias tenham um fator de poténcia superior a 0,98. 1-
Portanto serdo aceitas as luminéarias publicas devidamente registradas no 6rgéo Portaria n°® 20
do INMETRO, conforme Resolugdo Normativo do ANEEL n° 569, de 23 de julho de 2013, com
fator de poténcia acima de 0,95(que ja é superior a norma)?0u por gentileza que a Prefeitura
justifigue de forma técnica e devidamente justificada, pois ndo vejo nenhuma explicagdo da
solicitacdo do fator de poténcia tdo acima do estabelecido pelo inmetro, pois em sua grande
maioria as empresas de iluminacdo em LED possuem FP 0,95 e seguem as normas
estabelecidas para a certificagdo de seu produto.

Resposta: O Municipio, resguardo pelos poderes discricionarios que lhe cabem, sempre com
vistas ao principio da contratacdo mais vantajosa e resguardado o principio da ampla concorréncia.

(Portaria n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017)

A.5.4 Fator de poténcia A.5.4.1 O fator de poténcia medido ndo devera ser inferior a 0,92. O fator
de poténcia medido do circuito ndo deve ser inferior ao valor marcado por mais de 0,05, quando a
luminéria é alimentada com tenséo e frequéncia nominais.

A referida norma supra citada indica somente o valor minimo, exigéncia de que o fator de poténcia
declarado seja maior ou igual a 0,98, para fins de melhor aproveitamento do sistema elétrico de
energia, e se preparando a cobranca de reativos por parte da concessionaria num futuro préximo,
tendo em vista a resolucéo 888/2020 da ANEEL.

Alguns beneficios de fator de poténcia alto para as redes de energia:

Evita as perdas pelo efeito Joule;

Poténcia reativa deixa de circular no sistema de transmissao;

Aumenta a capacidade do sistema de transmissao e distribuicdo para conduzir a potencia ativa;
Diminui o custo de geracéo.
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B) ALTERACAO DE PRAZO DE ENTREGA PRA LUMINARIAS PUBLICAS LED:O Edital esta
solicitando, que a entrega dos produtos seja no prazo maximo de 05(cinco) dias, apos
solicitagdo do 6rgdo. Vejamos que se trata da fabricacdo de equipamento de alta complexidade,
como é o caso, torna-se impossivel a entrega no prazo de 05 (cinco) dias, pois ndo sao
produtos de "prateleira" e exigem alto graus de criticidade na fabricacéo, tendo em vista que os
componentes eletrénicos da luminaria sdo em sua maioria importados, produtos especificos
para diferente situacbes de aplicacdo, tradando-se de empresas nacionais ou importadoras.
Entendemos que o Lote Lumindrias Publicas de Led, a entrega seja de até 40 dias?

Resposta: Hoje 0 municipio opera com estoque minimo (just. in time) , apenas para repor uma
luminaria que venha apresentar defeito. lluminacdo publica esta ligada diretamente a seguranca
publica, o produto é de uso essencial e que é de conhecimento notério o cumprimento do referido
prazo por fabricantes no Pais inteiro.

Serdo mantidas as exigéncias do termo de referéncia. Quaisquer altera¢cdes implicaram em perdas

ao padrao de qualidade, frustrando assim a qualidade almejada.

Xanxeré-SC, 22 de margo de 2021.

Jucimar Bortoncello

Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Xanxeré



