ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE
Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 - 8542.
CEP - 89820-000 - XANXERE - SC. - CNPJ - 83009 860/0001-13.

PARECER DE RECURSO

Processo Licitatério n® 0043/2021
Pregdo Eletrénico n°® 0004/2021

Objeto: Registro de Precos para aquisi¢des futuras e parceladas de Materiais Elétricos (Luminarias,
Lampadas, Soquetes, Bragos, Relé, Reator, Poste, Fios e outros), destinados a atender as
demandas da lluminacdo publica do Municipio de Xanxeré, conforme especificagdes e quantidades
constantes no Edital e seus anexos

1) RELATORIO:

As empresas ELETRO ZAGONEL LTDA (2° colocada no lote) e ESB INDUSTRIA E COMERCIO
DE ELTRO ELETRONICOS LTDA (3° colocada no lote) manifestarem intencdo de recurso no Lote
06, justificando que a primeira colocada cotou produto que néo atende as especificagdes exigidas no
Edital. Contudo somente a empresa ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELTRO ELETRONICOS
LTDA formalizou o recurso. Dentro do prazo a empresa JBI LED COM. DE MATERIAIS ELETRICOS
EIRELI enviou as contrarrazdes do recurso.

2) PARECER TECNICO DO ENGENHEIRO ELETRICO:

Descricado do item 08- Lote 06:

LUMINARIA PUBLICA DE LED COM POTENCIA DE 180W, BIVOLT AUTOMATICA, FONTE DE ENERGIA
COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA, ALTO FATOR DE POTENCIA, IGUAL OU
SUPERIOR A 0,98, DISTORGAO HARMONICA TOTAL DE CORRENTE INFERIOR A 10%. INDICE DE
REPRODUCAO DE CORES (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70, PROTETOR CONTRA SURTOS DE PELO
MENOS 10KV/10KA, GRAU DE PROTECAO MINIMO IP66 DO PRODUTO, PROTECAO CONTRA IMPACTOS
MECANICOS MINIMO 1K08, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DE 25.000 IM, E EFICIENCIA
ENERGETICA MAIOR OU IGUAL A 140 IM/W, SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA PARA
ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE
E RELE FOTO ELETRICO CONTROLADOR CONFORME NBR 5123, RELE FOTO ELETRICO, ESTRUTURA
EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTATICA, SISTEMA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE 48MM
A 60MM, LED COM VIDA UTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HRS (L70) SISTEMA DE ATERRAMENTO,
TEMPERATURA DE COR 4000 A 5000K, A LUMINARIA DEVE CONTER UM DRIVE (FONTE CHAVEADA)
QUE MANTEM A POTENCIA CONSTANTE DE TENSAO DE OPERAGAO MINIMO 05 ANOS DE GARANTIA,
CERTIFICAGCAO DO PRODUTO NO INMETRO CONFORME PORTARIA 020/2017.

Considerando:
1. Que o INMETRO através da portaria N°20, regula a certificacdo do produto licitado sob o item
8, lote 6 do processo licitatorio em tela.
2. Os valores nominais, ou seja, aqueles que sao declarados pelos fornecedores com o aval da
portaria N°20, ou seja com o aval INMETRO através do 6rgao certificador.

Destaca-se que o produto ofertado pela empresa "JBI LED COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICIOS EIRELI" da marca "REEME" e modelo "LD 7P/2A", ndo atendeu ao solicitado em
Edital conforme demonstrado.

Inicialmente a ofertante ndo indicou com precisdo o modelo ofertado, a denominacao "LD
7P/2A", corresponde a familia do produto. No entanto, no intuito de buscar a proposta mais vantajosa
que atenda ao solicitado em edital, faremos analise dos certificados do INMETRO aprestando pelo
ofertante das luminarias.
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Da figura acima observamos que apesar de atendido a poténcia maxima e o fluxo luminoso, o
fator de poténcia declarado pelo proprio fabricante, ndo atende ao solicitado em edital.
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Da mesma forma acontece com o modelo equivalente para temperatura de 5.000K
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O edital solicita um fator de poténcia de 0,98, o que visa um melhor aproveitamento da
energia elétrica utilizada pelos aparelhos.

Outrossim, observa-se que o certificado traz os dados obtidos nos ensaios, mas esses como
explicado anteriormente, ndo podem ser utilizados para critérios de julgamento, pois ndo sdo 0s
dados oficiais permitidos pelo INMETRO, ou seja, ndo sdo em Ultima estancia, o que € esperado dos
produtos da linha de producéo do fabricante.
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Analisando sobre esses critérios, o fator de poténcia até seria atendido, mas agora fluxo
luminoso e poténcia é que ndo seria. De todo modo, esses dados séo preliminares e ndo podem ser
considerados.

Outro fator relevante citado em edital "SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINARIA
PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM FUNCAO DA LUMINOSIDADE
AMBIENTE OU BASE E RELE FOTO ELETRICO CONTROLADOR CONFORME NBR 5123, RELE
FOTO ELETRICO".

A luminaria vird com sistema de acionamento foto elétrico incorporado ou com base e rele
fornecido avulso? Informacado essencial para o balizamento com dos demais fornecedores e o perfeito
funcionamento da luminéria.

O simples fornecimento de um rele sem qualidade ocasionaria uma baixa eficiéncia do
sistema, de que adianta ter uma luminaria (LED) alto padrdo, com garantia de cinco anos, apagada a
noite e acessa durante o dia, estariamos perdendo 0s pontos bases para justificar a troca, tais como:
Diminuir a manutencdo da iluminacdo publica pela area técnica; Economia de energia; Aumento da
vida util da luminaria.
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3) JULGAMENTO

Considerando que o principio da vinculacdo ao instrumento convocatério possui extrema
relevancia, na medida em que vincula ndo s6 a Administracdo, como também os administrados as

regras nele estipuladas.

Considerando que além das disposicOes legais aplicaveis num procedimento licitatério, a
Administracdo ndo pode descumprir as normas e condicdes do edital, ao qual se acha
essencialmente vinculada (art 41 da Lei n. 8.666/93),

Considerando o parecer técnico do Engenheiro Elétrico, julgo por acolher o presente recurso,
desclassificando a empresa JBlI LED COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI no Lote 06 e
convocando a segunda colocada a empresa ELETRICA ZAGONEL LTDA para comprovar que o
produto cotado atende ao exigido no Edital.

S. M. J. E o parecer.

Xanxeré, SC, 31 de marco de 2021

JUCIMAR BORTONCELLO
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE



